
 

Explosionsansicht hinzugefügt
hinzugefügt
Phantom Line für Rohrverstärkung 

Index b:
innenschalung hinzugefügt.
masseabgeändert, 
Index a: Index d:

Lw Schacht angegeben
Aussparungen auf 150mm erhöht
220mm
Innenschalung vergrössert auf 
Gewicht hinzugefügt,  

Lw abgeändert
Transporthülsen hinzugefügt

Index c:
Einführungen geändert
Blattmasstab geändert auf 1:10
muttergehäuse korrigiert
Schnitt E hinzugefügt

Index e:
Transporthülsen position 
geändert 
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DETAIL C 
MAßSTAB 1 : 2

SCHNITT A-A 
MAßSTAB 1 : 10
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SCHNITT E-E 
MAßSTAB 1 : 10

 LW Schacht 500 

Nr Teil Gewicht

1 Schacht kpl. 100Kg

Gesamt 100Kg


